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Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Kemiallisten analyysien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettäessä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettävä lupa.
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Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunta
Esko Häyhänen
Pahkamäki 5 A
47400 KAUSALA

Näytetiedot Näyte Vesijohtolinja
Näyte otettu 15.09.2014 Näytteenottaja Esko Häyhänen
Saapunut laboratorioon 15.09.2014 Näytteenoton syy Tutkimus
Tutkimus alkoi 15.09.2014
Tutkimus valmis 18.09.2014
Yhteyshenkilö Kyllikki Ek, 040 834 7222, Toimitusjohtaja, Kemisti (FM)

Tiedoksi: esko.hayhanen@pp.inet.fi; ymparistopalvelut@kouvola.fi

3877-1: Näytteenottoaika: 10:30

Analyysi 3877-1
Vesijohtolinja
Haapakimola

Yksikkö Menetelmä

Kokonaispesäkeluku (22 °C, 68 h) * > 300 pmy/ml EN ISO 6222:1999

Escherichia coli * 0 pmy/100ml SFS 3016:2011

Kolimuotoiset bakteerit * 0 pmy/100ml SFS 3016:2011

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin
* FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto Tutkittu vesinäyte täyttää tehtyjen mikrobiologisten tutkimusten osalta talousvedelle asetetut 
laatuvaatimukset. Näytteen kokonaispesäkemäärä on kuitenkin korkea (STM:n asetus 
461/2000).
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Kemisti (FM)




